


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение
Наименование

 трубопровод хоз-питьевого

 водоснабжения, производственного;

 трубопровод противопожарного

 водоснабжения;

 трубопровод горячего водоснабжения;

 циркуляционный трубопровод;

 бытовая канализация;

 ливневая канализация;

 производственная канализация;

 поливочный кран;

 Пожарный кран ;

 гидротеплоизоляция  трубопровода .

тем водоснабжения и канализации

из пластмассовых труб для  сис-

Узлы и детали трубопроводов

выпуск 0-1

Серия 4.900 - 9

Опорные конструкции и Серия 3.909, выпуск4

Серия 5.901-1

к стенам и полу

средства крепления трубопроводов

Водомерные узлы

нических приборов и трубопроводов

Серия 4.904-89

Детали крепления санитарно-тех-

Ссылочные  документы

на 24 листах

Спецификация оборудования.

ПримечаниеОбозначение Наименование

Прилагаемые документы

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

и материалов

Серия 3.900 - 9
Опорные конструкции и 

средства крепления стальных

трубопроводов

с.7.903.9-3
Конструкции теплоизоляционные

надземных и подземных трубопро-

водов канальной прокладки

Рабочие чертежи  марки  ВК объекта  разработаны в соответствии с

действующими нормами,  правилами и стандартами.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

    Рабочий проект объекта "Легкоатлетический спортивный комплекс, в г. Астана, район Есиль,

пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51 (проектное наименование)",

раздел "Внутренние сети водопровода и канализаций" разработан на оснований:

- СНиП РК 4.01-41-2006* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СНиП РК 4.01-02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.04-03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

-СН РК 3.02-18-2013 "Закрытые спортивные сооружения";

- СНиП РК 3.02-02-2009 "Общественные здания и сооружения";

- СНиП РК 3.02-38-2006"Объекты общественного питания";

- Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания";

- задания на проектирование;

- технических условий № 3-6/2433 от 04.09.2017 г. на забор воды из городского водопровода и

сброс стоков в городскую канализацию, выданных ГКП «Астана Су Арнасы»;

- технических условий № 09-08/2736 от 09.07.2017 г. на сброс ливневых стоков, выданных ГУ

«Управлене коммунального хозяйства г.Астаны»;

Крытый легкоатлетический комплекс представляет собой 3-х этажное здание сложной в плане

формы. Легкоатлетический комплекс рассчитан на 7000 мест. На первом этаже расположены бассейн

и тренажерный зал (на 60 человек), прачечная (200кг в смену), предприятия общественного питания

(3300 блюд в смену), также в здании располагается гостиница (на 45 человек).

 Вода в проектируемом комплексе требуется на хозяйственно-питьевые и противопожарные

нужды.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды приняты в

соответствии со СНиП РК 4.01-41-2006 и раздела ТХ.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-41-2006*

и составляют:

- для общественных сооружений объемом свыше 25 тыс. м3 - 2 струи по 3.6 л/с при высоте

здания до  28 и высоте компактной части струи 18м;

Система автоматического пожаротушения выполняется отдельным проектом (см. альбом АПТ).

   В зданий запроектированы следующие системы водопровода и канализаций:

- хозяйственно - питьевой произведственный водопровод;

- противопожарный водопровод;

- бытовая канализация;

- вакуумная канализация;

- производственная канализация;

- внутренний водостоки;

  Согласно техническим условиям на водоснабжение и канализацию напор воды в трубопроводе

подключения составляет 10м.

В связи с недостаточностью существующего напора воды, в точке подключения к сети

городского водопровода, для повышения напора до требуемого предусматривается:

- водопроводная насосная станция;

- насосная станция пожаротушения.

                                 Водопроводная насосная станция

  Для повышения давления в системе хозяйственно - питьевого водопровода запроектирована

водопроводная насосная станция.

  Расходы воды, подаваемые насосной станцией на бытовые и производственные нужды составляют:

- часовой    -   76.8 м³

  Потребный напор 40м.

  Водопроводная насосная станция водоснабжения расположена на первом этаже в осях А-Б и 3-4 в

одном помещении с насосной станцией пожаротушения.

  Станция оборудования насосной установкой с частотным преобразователем производительностью

76.8 м³/ч, напор 30 м, N=7,5 кВт, в комплекте 3 насоса, из них 2 рабочих, 1 резервный . В комплект

насосной входит шкаф управления.

  Для работы насосной установки и регулирования водопотребления предусмотрены

гидропневматические баки.

  Мембранные напорные баки приняты объёмом по 0.8м³, количество баков - 4 комплект. В комплекте

бака предохранительный клапан 16 бар.

  Включенияи выключения насосов по реле давления и местное. Сигналы о работе насосов подаются в

помещение диспетчера.

                                Насосная станция пожаротушения.

Для обеспечения давления в сети противопажарного водопровода запроектирована

повысительная насосная станция внутреннего пожаротушения. Расход воды на внутреннее

пожаротушение составляет 2 струи по 3.6 л/с.

Станция пожаротушения размещена в осях А-Б и 3-4, оборудована вертикальными насосами

марки CR производительностью 27.8 м³/ч; с напором 62.7м; с электродвигателем; 2xN=7.5 кВт, в

количестве 2 насосов (1 рабочий, 1 резервный).

На всасывающих трубопроводах устанавливаются затворы дисковые с электроприводом

диаметром 100мм.

                     Хозяйственно - питьевой производственный водопровод.

Хозяйственно-питьевой производственный водопровод запроектирован для подачи воды на

хозяйственно - бытовые и производственные нужды всего комплекса.

Нормы расхода воды и потребители приведены в таблицах.

Источником водоснабжения площадки является хозяйственно-питьевой,

производственно-противопожарный городской водопровод. На вводе водопровода для учета расхода

воды в помещении насосной установлен водомерный узел СХВ-65 с возможностью дистанционного

снятия показаний (с радиомодулем).

 В помещение насосной предусматривается два ввода 2хДу=200мм.

Сеть водопровода от повысительной насосной водопроводной установки запроектирована из

стальных электросварных  труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 65-150 мм и полипропиленовых труб

63-20 мм.

Магистральные трубопроводы подлежат изоляций от конденсации влаги.

Стальные трубопроводы прокладываются в подшивном потолке, по стенам и по колоннам в

обшивке.

                           Противопожарный водопровод

Противопожарный водопровод запроектирован для целей внутреннего пожаротушения.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов приняты по СНиП РК

4.01-41-2006*, таблица 1 и 3 и составляет 2 струи с расходом 3.6 л/с каждая.

Подача воды на наружное пожаротушения и время тушения пожара 3 часа осуществляется из

пожарных гидрантов.

Пожарные краны приняты диаметром 50мм, с рукавом длиной 20 м , с диаметром спрыска

наконечника 13 мм.

Магистральная сеть противопожарного водопровода от насосной станции пожаротушения

запроектирована кольцевой с прокладкой труб под потолком 1-го этажа. Трубы  приняты диаметром

100 мм.

На магистральной сети противопожарного водопровода к пожарным кранам установлены

диафрагмы, понижающие избыточный напор в системе. На первом этаже у каждого пожарного крана

между пожарным краном и соединительной головкой предусмотрено установка диафрагм, снижающих

избыточный напор.

Сигналы о работе насосов пожаротушения выводятся в помещения пожарного поста. 

Сети противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ

10704-91. Трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ021.
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 вакуумная канализация;

Основные показатели по чертежам ВК

                                                         Горячее водоснабжение

      Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменников, расположенных в

тепловом узле.  Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам. Перед

теплообменниками на циркуляционном трубопроводе запроектированы циркуляционные

насосы (см. альбом ОВ).

Трубопроводы горячей воды прокладываются в подшивном потолке 1 этажа по

стенам и колоннам здания.

Магистральные сети и стояки горячего водоснабжения монтируются из стальных

электросварных  труб по ГОСТ 10704-91. Подводки к приборам монтируются из

полипропиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Все трубы, кроме подводок к

санитарным приборам, изолируются гибкой  трубчатой  изоляцией.

                                    Бытовая канализация

Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых сточных вод от

умывалиников , унитазов, раковин, душевых и произведственных сточных вод от кухни,

подсобных помещений кафе, прачечной.

Для отвода сточных вод запроектирована вакуумная канализация.

Линия сбора жирных стоков (от кухни) выполнена отдельно.

Сточные воды по самотечным линиям попадают в сборные емкости (вакуумные

интрфейсы), от них по вакуумным магистралям попадают в баки вакуумных станций

РЕ70 (2шт.)

Вакуумная станция РЕ70 включает в себя следующее оборудование: вакуумный бак

(1шт.), вакуумные насосы (2шт.), канализационные насосы (2шт.), панель автоматического

управления (1шт.).

Вакуум в магистралях поддерживается вакуумными насосами. Вакуумные насосы

выкачивают воздух, которые поступают в вакуумную систему через вакуумные

интерфейсы. Отработанный воздух выбрасывается наружу через отводящую трубу. Бак

оборудован датчиками уровня, по сигналу которых при достижении максимального

уровня стоков происходит включение канализационных насосов и их отключение по

достижении минимального уровня. По напорным линиям стоки перекачиваются в камеру

гашения напора, далее самотеком поступают во внутриплощадочные сети канализации.

Трубопроводы вакуумных магистралей прокладываются с уклоном 0.005 в сторону

вакуумной станции, напорные линии в сторону выпусков канализации. В местах прохода

труб через противопожарные стены с обеих сторон предусмотрена установка

противопожарных муфт.

Бытовая канализация запроектирована из пластиковых труб диаметром 110-50

мм, полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 и чугунных напорных труб, принятых по

ГОСТ 9583-75. Стоки от кухни также отводятся во внутриплощадочные сети

канализации через жироуловитель.

                                      Производственная канализация

Производственная канализация предназначена для отвода случайных и дренажных

стоков из приямков, расположенных помещениях насосной, ИТП, в техническом этаже

бассейна.  Выпуск производственной канализации предусматривается во

внутриплощадочные сети бытовой канализации. В приямках устанавливаются погружные

насосы. Насосы комплектуются встроенными поплавковым выключателем и работают

автоматически в зависимости от уровня стоков в приямке. Трубопроводы от

насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуски

монтируются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98. Стальные трубы

покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ021.

Внутренние водостоки

Ливневая канализация - запроектирована для сбора атмосферных осадков с

кровли водосточными воронками. Проектом предусмотрен электробогрев труб и воронок

по тех. этажу. Выпуск дождевых вод из внутренних водостоков предусматривается во

внутриплощадочные сети ливневой канализации.

Водосточные стояки монтируются из стальных электросварных труб  по ГОСТ

10704-91*. Выпуски монтируются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98.

Трубопроводы , прокладываемые по тех. этажу и паркингу изолировать трубчатым

утеплителем "ARMAFLEX AC". Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

Общие указания

Трубопроводы системы B1, T3, Т4, проложенные под потолком цокольного этажа,

стояки В1, T3, Т4, кроме  подводок, изолировать,  трубчатой изоляцией. Стояки из

полиэтиленовых труб размещены в нишах из несгораемого материала с  лицевой

панелью из трудносгораемого материала.

Пластиковые стояки К1 проложить скрыто. Напротив ревизий установить  лючки

300х400(h). Присоединение стояков канализации и водостоков к горизонтальным

трубопроводам рекомендуется выполнять плавно из трех отводов по 30°.  

 Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным  конструкциям с

помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не  примыкали к поверхности

строительных конструкций. Между трубопроводами и  хомутом следует разместить

резиновую прокладку. Место прохода стояка  через перекрытия уплотнить несгораемым

материалом, а затем заделать  цементным раствором. Заделку отверстий в

междуэтажных перекрытиях и  стенах выполнить после всех работ по монтажу и

испытанию трубопроводов.  Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором

0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в

стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Наружные поверхности стальных трубопроводов и опорных конструкций  покрыть

эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ  25129-82* (общей

толщиной 55 мкм).

  Монтаж систем выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85, СН РК

4.01-05-2002.

План кровли на отм.+25,000 с системой К2.

Норма расхода воды на бытовые нужды

№
 
п
/
п

Наименование Количество

1 2 3 4 5 6

Норма водопотребления,

л/сут

общая,

qutot

горячей,

quh

холодной,

quс

1.

  Зрители

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7 8 9

об-щая,

qhr,utot

горя-

чей,

qhr,uh

холодной,

qhr,uс

10 11

Расход воды

прибором, л/с(л/ч)

общий,

qоtot

( qо,hrtot )

холодной

( горячей ),

qoc, qoh

( qo,hrс;qo,hrh

Норма водопотребления,

л/ч

I.  Крытое  ледовое  поле  с  трибунами

3 1 2
0,3 0,1 0,2 0,14(60) 0,1(40)

  1 место

3 1 2
0,3 0,1 0,2 0,14(60) 0,1(40)

100 60 40 9 5 4

0,2(80) 0,14(50)

12 4 8 12 4 8

0,3(300) 0,2(200)

  Зрители-инвалиды

  1 место

 Спортсмены   1 спортсмен

 Пресс-бар

1 усл.

блюдо

25 11 14
9,4 4,4

5

0,14(60) 0,1(40) Мастерские

1 чел.

в смену

16 7 9 4 2 2

0,14(80) 0,1(60)

Медико-восстановитель-

ный центр

1 работающий

 Контрастные ванны

Оборотная  система.  Первоначальное  заполнение  ванн  и

подпитка  10 %  каждые  сутки

8.

 Банкетный зал

 ресторана

12 4 8 12 4 8

0,3(300) 0,2(200)

1 усл.

блюдо

9.

Водоподготовительная

установка,

кондициони-рование и

холодильная станция

25 11 14
9,4 4,4

5

0,14(60) 0,1(40)

1 чел.

в смену

II.  Гостиница

10.

 Гостиница  на  45 мест
 с  душами во всех
 номерах

230 140 90 19 12 7

0,2(115) 0,14(80)

  1 житель

11. 75 25 50 75 25 50

По технологическим

нормам

 Механизированная

 прачечная

1 кг сух. белья

III.  Фитнес-центр

12.

13.

14.

15.

16.

 Спортсмены   1 спортсмен

100 60 40 9 5 4

0,2(80) 0,14(50)

  Зрители

3 1 2
0,3 0,1 0,2 0,14(60) 0,1(40)

  1 место

12 4 8 12 4 8

0,3(300) 0,2(200) Бар

1 усл.

блюдо

500 270 230 500 270 230

0,2(500) 0,14(270) Сауна с душевыми

1 душ.

сетка

 Служащие

16 7 9 4 2 2

0,14(80) 0,1(60)1 работающий

Схема сетей системы В1, Т3 (Гостиница)

Схема сетей систем В1,Т3 (фрагменты 1-7)

Схема сетей систем В1,Т3 (фрагменты 8-12)

Схема сетей систем В1,Т3 (фрагменты 13-19)

План чердака с системой К2

Схема сетей систем В1,Т3 (фрагмент 20)

Схема сетей систем В1,Т3 (фрагмент 20)
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Водный коллектор должен устраиваться на горизонтальных участках

вакуумной магистрали через 25-30 метров. Их количество зависит от местных

условий на объекте. Трубопроводы, устроенные между кол-лекторами,

должны иметь минимальный уклон 0,5 % по  направлению к вакуумной

станции.

Заглушка

Направление потока

0,5% уклон

Для установки только в условиях отсутствия свободного пространства

Водный коллектор должен устраиваться на горизонтальных участках вакуумной

магистрали через 25-30 метров. Их количество зависит от местных условий на

объекте. Трубопроводы, устроенные между кол-лекторами, должны иметь

минимальный уклон 0,5 % по направлению к вакуумной станции.

Подъем трубы более чем на 600 мм должен согласовываться с производителем

Присоединение к основной магистрали справа и слева должны быть выполнены

через два по-следовательно соединенных отвода по 45° каждый в верхней части

магистрали. 

Заглушка

Направление потока

0,5% уклон

Направление потока

0,5% уклон

Направление потока

0,5% уклон

Н
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Подключение сборной камеры РЕ7 с защитой от перелива

Подключение сборной камеры РЕ5 с защитой от перелива/

Разветвление/

Направление потока

0,5% уклон

Направление потока

0,5% уклон

Водный коллектор Тип 1/

Водный коллектор Тип 2/

Подключение вакуумного унитаза/

Подключение станции аэрации/

170540

74
0

Подключение вакуумного трапа/
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см.схему системы В1
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ст.В1-4
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фрагмент-20 (лист ВК-24)

см.схему системы В1

фрагмент-21 (лист ВК-24)

см.схему системы В1

фрагмент-22 (лист ВК-24)

см.схему насосной станции

         (лист ВК-31)

см.схему системы В1

фрагмент-23 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-24 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-26 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-25 (лист ВК-25)

ст.В1-17

ст.В1-21

см.схему системы В1

фрагмент-27 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-28 (лист ВК-25)

подпитка бассейна

Øн63

см.схему системы В1

фрагмент-30 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-29 (лист ВК-25)

см.схему системы В1

фрагмент-31  (лист ВК-25)

ст.В1-18

ст.В1-19

А/1
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см.схему системы Т3

фрагмент-27 (лист ВК-25)

см.схему системы Т3
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фрагмент-30 (лист ВК-25)

см.схему системы Т3
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ст.Т3-19

А/1
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ум.

+3.300

2 эт.

+3.300

2 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн20

полотенце-

сушитель

полотенце-

сушитель

д.

ум.

+3.300

2 эт.

+3.300

2 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн20

полотенце-

сушитель

полотенце-

сушитель

д.

ум.

+3.300

2 эт.

+3.300

2 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн20

полотенце-

сушитель

полотенце-

сушитель

д.

ум.

+3.300

2 эт.

+3.300

2 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн20

полотенце-

сушитель

полотенце-

сушитель

Т

4

Øу20

0

.

0

0

5

д.

ум.

+3.300

2 эт.

+3.300

2 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн20

полотенце-

сушитель

полотенце-

сушитель

Т

4

Øу20

0

.

0

0

5

Т

4

Т

4

Т

4

Øу25

Øу20

Øу32

Øу25

Øу32

Øу25

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

ум.

ун.

д.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

Øн20

п.к.

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

Øн25

0.000

1 эт.

Øн25

ум.

п.к.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

поз.86

см.ТХ

поз.13

см.ТХ

ум.

поз.13

см.ТХ

ум.

ун.

поз.122

см.ТХ

ум.

Øн25

Øн20

ум.

д.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

Øн25

ум.

п.к.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

поз.86

см.ТХ

поз.13

см.ТХ

п.к.

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

ум.

поз.13

см.ТХ

ум.

поз.122

см.ТХ

ум.

Øн25

Øн20

см.схему магистральных сетей
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Схема сетей систем В1,Т3

(Гостиница)

Изм. Кол.уч Лист Док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

РП

АБК1/Оку/ЛАСК/478-2017-ВК

Разработал

Проверил Ергали А.

.01.18.

.01.18.

.01.18.

.01.18.
ТОО "ДƏН-Қо"
ГСЛ №16000841

Легкоатлетический спортивный комплекс, в г. Астана, район Есиль,

пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51

(проектное наименование)

Легкоатлетический спортивный комплекс

.01.18.

Кожахметов

.01.18.

ГАП Мустафина

ГИП

Ахметов А.Т .Н .контр.

ГАП Абенов М .Ж .

Атымтаева

фильтр для воды

в компл.со смесителем



ун.

ун.

ун.

ун.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн25

Øн25

Øн20

Øн20

ум.

ум.

+5.700

2 эт.

ум. м.

Øн20

В

1

В

1

ум.

ун.

ун.

Øн20

ум.

Øн32

ст.В1-1

Øн25

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн25

Øн20

Øн20

ум.

ум.

+5.700

2 эт.

ум. м.

Øн20

Т

3

Т

3

ум.

Øн20

ум.

Øн32

ст.Т3-1

Øн25

ум.

0.000

1 эт.

+5.700

2 эт.

+5.700

2 эт.

0.000

1 эт.

+5.700

2 эт.

+5.700

2 эт.
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0.000

1 эт.

+5.700

2 эт.

+5.700

2 эт.

0.000

1 эт.

+5.700

2 эт.

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)
систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

Øн25 Øн25

0.000

1 эт.

ун.

ум.

ум.

Øн20

Øн25

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

ум.

ум.

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

п. п. п. п. ун.ун.

Øн25 Øн20

ум.

Øн20

ун.

0.000

1 эт.

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

ум.ум.ум.

Øн20

Øн25

п.п.п. п. п. п. п.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

Øн20Øн25

Øн25

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

ум.ум.ум.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

+5.250 +5.250

+5.250 +5.250

+5.250+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

0.000

1 эт.

ун.

Øн25 Øн20

ун.ун.ун.ун.ун.

Øн25

Øн25

ум. ум. ум.

ун. ун. ун.

п.к.

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

ум.

Øн20

ун.

0.000

1 эт.

Øн20

+5.250

Øн25

ум. ум. ум.

п.к.

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

Øн20

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

0.000

1 эт.

д.

ун.

ум.

Øн20

Øн25

+5.250

0.000

1 эт.

д.

ум.

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

м.

м.

ум. м. м.

Øн20

Øн25

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

0.000

1 эт.

м.

м.

ум. м. м.

Øн20

Øн25

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

ун.

ум.

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

0.000

1 эт.

ум.

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

Øн20

Øн20

Схема сетей систем В1,Т3

(фрагменты 1-7)

Изм. Кол.уч Лист Док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

РП

АБК1/Оку/ЛАСК/478-2017-ВК

Разработал

Проверил Ергали А.

.01.18.

.01.18.

.01.18.

.01.18.
ТОО "ДƏН-Қо"
ГСЛ №16000841

Легкоатлетический спортивный комплекс, в г. Астана, район Есиль,

пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51

(проектное наименование)

Легкоатлетический спортивный комплекс

.01.18.

Кожахметов

.01.18.

ГАП Мустафина

ГИП

Ахметов А.Т .Н .контр.

ГАП Абенов М .Ж .

Атымтаева

фильтр для воды

в компл.со смесителем

фильтр для воды

в компл.со смесителем

фильтр для воды

в компл.со смесителем
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системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

Øн25 Øн20

ун.ун.ун.ун.ун.

Øн25

ум. ум. ум.

ун. ун. ун.

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

ум.

ун.

Øн20

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

Øн25

+5.250

Øн25

ум. ум. ум.

Øн20

0.000

1 эт.

ум.

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

п. п. п. п. ун.ун.

Øн25 Øн20

ум.

Øн20

ун.

ум.ум.ум.

Øн20

Øн25

п.п.п. п. п. п. п.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

Øн20Øн25

Øн25

+5.250

ум.

Øн20

ун.

ум.ум.ум.

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

Øн25

+5.250

+5.250

м.

ум.

м.

Øн25

Øн25

Øн20

0.000

1 эт.

+5.250

м.

м.

м.

м.

Øн25

Øн25

Øн20

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

п. п. п. п. ун.ун.

Øн25 Øн20

ум.ум.ум.

Øн20

Øн25

п.п.п. п. п. п. п.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

Øн20Øн25

Øн25

+5.250

ум.

Øн20

ун.

0.000

1 эт.

ум.ум.ум.

Øн20

0.000

1 эт.

Øн25

+5.250

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

п. п. п. п. ун.ун.

Øн25 Øн20

ум.

Øн20

ун.

0.000

1 эт.

ум.ум.ум.

Øн20

Øн25

п.п.п. п. п. п. п.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

Øн20Øн25

Øн25

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

ум.ум.ум.

Øн20

Øн20

0.000

1 эт.

Øн25

+5.250+5.250

Схема сетей систем В1,Т3

(фрагменты 8-12)

Изм. Кол.уч Лист Док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

РП

АБК1/Оку/ЛАСК/478-2017-ВК

Разработал

Проверил Ергали А.

.01.18.

.01.18.

.01.18.

.01.18.
ТОО "ДƏН-Қо"
ГСЛ №16000841

Легкоатлетический спортивный комплекс, в г. Астана, район Есиль,

пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51

(проектное наименование)

Легкоатлетический спортивный комплекс

.01.18.

Кожахметов

.01.18.

ГАП Мустафина

ГИП

Ахметов А.Т .Н .контр.

ГАП Абенов М .Ж .

Атымтаева

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

фильтр для воды

в компл.со смесителем



п.к.

ум.

Øн20

ун.ун.

Øн20

ум.ум.

Øн20

ум.

ун.

ум.

Øн20

Øн20

ун.ун.

Øн20

Øн25

Øн25

Øн20

м.

ум.

Øн25

Øн20

Øн20

Øн25

ст.В1-13

Øн25

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

23

п.к.

ум.

Øн20

ум.ум.

Øн20

ум.

ум.

Øн20

Øн20

Øн25

Øн25

м.

ум.

Øн25

Øн20

Øн20

Øн25

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

поз.22

см.ТХ

поз.22

см.ТХ

поз.13

см.ТХ

Øн25

Øн20

Øн20

+5.250

поз.22

см.ТХ

поз.22

см.ТХ

поз.13

см.ТХ

Øн25

Øн20

Øн20

+5.250

поз.12

см.ТХ

Øн20

Øн20

ум.

Øн20

поз.13

см.ТХ

Øн25

+5.250

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

поз.12

см.ТХ

Øн20

Øн20

ум.

Øн20

поз.13

см.ТХ

Øн25

+5.250

0.000

1 эт.

Øн25

+5.250

0.000

1 эт.

ун.

ум.

ун.

ум.

ум.

ун.

Øн20

Øн25

Øн20

Øн20

Øн25

+5.250

0.000

1 эт.

ум.

ум.

ум.

Øн20

Øн25

Øн20

Øн20

ун.

ум.

д. д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн32

Øн25

Øн20

ум.

д. д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн32

Øн25

Øн20

ун.

ум.

д. д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн32

Øн25

Øн20

ум.

д. д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн32

Øн25

Øн20

ун.

д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн25

ум.

д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн25

ум.

Схема сетей систем В1,Т3

(фрагменты 13-19)

Изм. Кол.уч Лист Док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

РП

АБК1/Оку/ЛАСК/478-2017-ВК

Разработал

Проверил Ергали А.

.01.18.

.01.18.

.01.18.

.01.18.
ТОО "ДƏН-Қо"
ГСЛ №16000841

Легкоатлетический спортивный комплекс, в г. Астана, район Есиль,

пересечение проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51

(проектное наименование)

Легкоатлетический спортивный комплекс

.01.18.

Кожахметов

.01.18.

ГАП Мустафина

ГИП

Ахметов А.Т .Н .контр.

ГАП Абенов М .Ж .

Атымтаева

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

ст.Т3-13

Øн25

фильтр для воды

в компл.со смесителем

фильтр для воды

в компл.со смесителем

фильтр для воды

в компл.со смесителем
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д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ун.

ум.

Øн20

Øн50

д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ун.

ум.

Øн20

Øн50 Øн50

Øн50

д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ун.

ум.

Øн20

Øн50

Øн50

Øн50

перфорированная ст.труба Фу25

отв.Ф5мм с шагом 100мм

перфорированная ст.труба Фу25

отв.Ф5мм с шагом 100мм

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

д.

д.

д.

ун.

ум.м. м.

Øн32

Øн32

Øн25

Øн20 Øн20

0.000

1 эт.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ум.

Øн63

д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ум.

Øн63 Øн63

Øн63

д.

д.

д.

д.

д.

д.

к ножной ванне

ум.

Øн63

Øн63

Øн63

+5.250 +5.250

д.

д.

д.

ум.м. м.

Øн32

Øн25

Øн20 Øн20

0.000

1 эт.

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

Схема сетей систем В1,Т3

(фрагменты 20-22)

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

ун.

ун.

ун.

ум.

ун.

Øн20

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн50

Øн50

Øн50

Øн20

Øн25

п.к.

Øн50

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

к ножной ванне

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

ум.

Øн20

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн63

Øн63

Øн63

Øн25

п.к.

Øн63

+5.250

к ножной ванне

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

ун.

ун.

ун.

ум.

ун.

Øн20

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн50

Øн50

Øн50

Øн20

Øн25

Øн50

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

+5.250

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

д.

ум.

Øн20

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн63

Øн63

Øн63

Øн25

Øн63

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей
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Атымтаева

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.

0.000

1 эт.



с.м.

с.м.

с.м.

ум.
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Схема сетей систем В1,Т3

(фрагменты 23-31)
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Атымтаева
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Øн20

0.000

1 эт.
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см.схему магистральных сетей

ум.

Øн20

0.000

1 эт.

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

д.

ун.

ум.
ум.

ум.

ум.

п.к.

Øн20

Øн20

Øн20

Øн25

0.000

1 эт.

+5.250

д.

ум.
ум.

ум.

ум.

п.к.

Øн20

Øн20

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

Øн25

ум.

ум.

ун.

Øн20

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

ум.

0.000

1 эт.

Øн20

Øн25

ум.

ум.

Øн20

+5.250

ум.

0.000

1 эт.

Øн20

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

д.

д.

д.

д.

ум.

ун.

ум.

ун.

ум.

0.000

1 эт.

Øн32

Øн25 Øн20

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

д.

д.

д.

д.

ум. ум. ум.

0.000

1 эт.

Øн32

Øн20

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

д.

д.

д.

д.

ум.

ун.

ум.

ун.

ум.

0.000

1 эт.

Øн32

Øн25 Øн20

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

д.

д.

д.

д.

ум. ум. ум.

0.000

1 эт.

Øн32

Øн20

+5.250

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)
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п.

п.

п.

п.

п.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ун.

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн25

Øн20

Øн20

Øн20

Øн25

Øн25

Øн20

Øн25

ум.

ум.

ум.

Øн25

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

Øн32

ум.

ум.

ум.

ум.

Øн25

Øн20

ум.

ум.

ум.

Øн25

+5.250

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

ум.

д.

ун.

ум.

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

Øн20

Øн20

Øн25

ум.

д.

ум.

+5.250

0.000

1 эт.

Øн20

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

ум.

ун. ун. ун.

ум. ум.

ун.

ум.

ум.

ун.

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

Øн20

Øн25 Øн20

0.000

1 эт.

ум.

ум. ум. ум.

ум.

+5.250

Øн20

Øн25 Øн20

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей

д.

+5.250

системы В1 (лист ВК-18)

см.схему магистральных сетей

0.000

1 эт.

ум.

Øн20

ун.

Øн20

Øн25

д.

+5.250

0.000

1 эт.

ум.

Øн20

Øн20

Øн25

систем Т3,Т4 (лист ВК-19)

см.схему магистральных сетей
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К2
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К2

К2

Опуск К2 ∅125
 от воронки

Опуск К2 ∅125
 от воронки

Опуск К2 ∅125
 от воронки

Ст. К2-3
∅150

Опуск К2 ∅125
 от воронки

Опуск К2 ∅125
 от воронки

К2

К2

К2

К2

К2

Ст. К2-7
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К2

Опуск К2 ∅125
 от воронки
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Опуск К2 ∅125
 от воронки
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К2

К2
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Ст. К2-5
  ∅150

К2

Т4 ∅65 к теплообменнику

Т3 ∅100 от теплообменника

В1 ∅100 к теплообменнику

Т4
В1

Т3

В1

Погружной дренажный насос Unilift KP 350 A1
Q=2.02л/с, напор Н=6.1 м, N=0.70кВт, 1~230V. 

Насосн. уст-ка пожаротушения Grundfos HYDRO_MX_11_2CR32-4

Хоз.-пит. насосн. уст-ка Grundfos HYDRO_MPC-E_3_CRE32-2
  Q=76.8 м3/ч, Н=30м, N=3х7.5кВт, 3~380V.

  Q=7.75 л/с, Н=62.7м, N=2х7.5кВт, 3~380V
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ГАП
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В1

В1

В1

В2

В2

В2

В2

В2

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

Насосн. уст-ка пожаротушения Grundfos HYDRO_MX_11_2CR32-4

Хоз.-пит. насосн. уст-ка Grundfos HYDRO_MPC-E_3_CRE32-2
  Q=76.8 м3/ч, Н=30м, N=3х7.5кВт, 3~380V.

  Q=7.75 л/с, Н=62.7м, N=2х7.5кВт, 3~380V



К3

К3

К3

К3

Бак разрыва 
струи

-3.400

Дренажный насос  GRUNDFOS DP10.50.15.E.2.50B 
Q=34м3/ч, напор Н=8.61 м, N=2.2кВт, 1~380V. 

0,002

∅100

∅100

0,0
02

∅100

0,0
02

Выпуск К3-3
∅100

К3 от оздор.бассейна 
∅100 см. раздел ТХ

К3

К3

Бак разрыва 
струи

Выпуск К3-2
∅100

∅100

0,0
02

∅100

0,0
02

-0,400

-1,800

-0,400

-1,800

К3 от оздор.бассейна 
∅200 см. раздел ТХ

К3

К3

Бак разрыва 
струи

Выпуск К3-4
∅200

∅200

0,0
02

∅200

0,0
02

-0,400

-1,800

В систему канализации с гашением напора

<0.002

Съемная решетка
Гидроизоляция

Поплавковое реле

Установка насоса в приямке 

Ø57x2.8

Дренажный насос  GRUNDFOS DP10.50.15.E.2.50B 
Q=34м3/ч, напор Н=8.61 м, N=2.2кВт, 1~380V. 

В1 подпитка бассейна
Опуск ∅н63 с 1-го эт.

В1

В1

В1

∅25

Шар.кран
∅50

∅50

∅50

Шар.кран
∅25

-0,900

-0,400

-0,900

Схема подпитки бассейна

Схема дренажной канализации бассейна

К3

+0.000

-0,400

-0,400

Погружной дренажный насос Unilift KP 350 A1
Q=2.02л/с, напор Н=6.1 м, N=0.70кВт, 1~230V. 

Бак разрыва 
струи

Выпуск К3-1
∅100

+4,000

-1,800

0,0
02

∅50
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